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RAPPORT D'ANALYSE N° 54984-18-217 rev. 0

N° analyse : 54984-18-217

Origine échantilfon :
Réservoir
Installation :STATIGN DE BORON (TTP)
eau traitée au chlore
prélevé sous accréditation par Mr Lamris (LAM)

Date de prélévement :17/01/2018 a 0%h20
Date de réception : 17/01/2018 & 11h40
Date de début des essals :17/01/2018 & 13h00

BORON Point survelllance : 199

Type analyse : P1S

(U.G.E.) CC SUD TERRITOIRE
Laborateire PMA,

22/G1/2018

cofrat

ESSAILS
Aceréditation
f* 1-68F7

Portée disponible sur
vivnw.cofrac.fr

ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE
UNITE SANTE ENVIRONNEMENT NFC
8 RUE HEIM C5 90247
90005 BELFORT CEDEX

Taccréditation du COFRAC attesté de la competence das Taboratoires pour les seuls 858ais couverts par l'accréditation, [J
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. If comporte 2

Les déciarations de conformité ne sont pas couvertes par I'accréditation.O]
Reéférence méthode(s) prélévement : FD T 90-520 / NF EN 1SO 19458(T 90-480)H]

page(s).00
Pour déclarer, ou aon, ta conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associde au resultat, (3

Labko

Référence de

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE w | valeur (2) | mncertitude Unité Limite de qualllé qualité Méthode
(=) [Dureté totale A 21.3 °F 50 NF T 80-003
{*) |Titre Alcalimétrique Complet A 19.7 oF NF EN IS0 98831
{*) |[pHals5eC A 7.4 unité pH 6549  (NFEN[SO 10523
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES ' L‘(’ib)“ Valeur (2) | Incertitude Lnité Limile de qualits Réff]’:a““"lgde . Méthode
Aspect qualitatif A R.A.S. qualit.
Couleur A <5 mg/| Pt 15 NF EN IS0 7857
Odeur A R.A.S, qualit,
Saveur A R.A.S. qualit,
=y |Turbidité A 0.19 FNU 1 05 NF ENIBO 7027-1
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES L.?f;’ Valetr (2) | Incertitude | - ‘Unjtd | Limita de gualits Ré(ir:iar}ﬁ: de Méthade
(*y |Coliformes A 1] n/100ml [i] NF EN 180 53081
*y |Dénombrement des bactéries 3 22°C Iy <1 n/mil NF EN 180 8222
{(*) |Denombrement des bactéries a 36°C A <L n/mil NF EN 15O 5222
{*} |Enterccoques A 0 n/108mi [} NE EN IO 7888-2
(*y |Escherichia Coli A [+] n/100mi 0 NF EN 180 93081
() |Spores germes anadrobies sulfito-réducteurs A 0 n/100mli i) NF EN 28461-2
MINERALISATION Lo | Valeur (2) | mcertitude | Unibé .- |Linite de quaiita) - Référerte do % Méthode.
{*} |Chlorures A 6.6 myg/i 250 NF £N {50 103041
%y |Conductivité ramenée a 25°C A 416 uS/cm 7008 1100 | NF €N 27380
{*) |Sulfates A <3.0 mag/t 250 NF EN 150 103631
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES .~ 1 [+ Lo Valeur (2) | Tncertitude | Unité . - |Limite do quame| REfErerce de - Méthode
{*) ICarbone o.rganique total {COT) A <0.30 mg/l C 2 N EN 1484
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES - |° | Valeur (2) | Incertitude | . Unité | Umis doquatie] RRrPReada |0 “yanoge 00
analyse réalisée dans le cadre du confrile sanitaire réglementaire conformément au code de la santé publigus
CONCLUSIONS Eau conforme aux Hmites et satisfaisante au regard des références de qualité
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