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RAPPORT D'ANALYSE N° 60246-18-5479 rev. 0

N° analyse : 60246-18-5479

Crigine échantiion ;
Station de traitement

Type analyse ; P1S

RECHESY Point surveillance ; 305

Installation :STATION TRAITEMENT RECHESY (TTP)

ead traitée au chlore

prélevé sous accréditation par Mr Celotti (CEL)
Date de prélévement :11/12/2018 & 09hs0

Date de réception : 11/12/2018 & 12h05

Date de début des essais :11/12/2018 4 13h0D

(U.G,E,) CC SUD TERRITOIRE

Laboratoire PMA

E55A15
Accréditation
15554

Portée dispenible sur
vivvcofrac.fr

ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE
UNITE SANTE ENVIRONNEMENT NFC

8 RUE HEIM CS 90247
90005 BELFORT CEDEX

L'accréditation du COFRAT atteste de [ compélence des laboralolres pour 185 seuis essals couvarts par ['accreditation,
La reproduction de ce rapport d'essal n'est autorisée que sous sa forme Intégrale. Il comperte 2
Pour déclarer, ou non, la conformitd, it n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat,
Les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par 'accréditation,

Référence méthode(s) prélévement : FD T 90-520 / NF EN ISG 19458(T 90-480)

page{s).

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Sy | vateur (2) 1 Incertitude Unité - [timite de qualit v dadi . Méthode
(*} Duret.e totale A 26.2 °F 50 NF T 90-003
(*) iTitre Alcalimetrique Compliet A 21.9 of HF BN 150 89531
%) [pHa18.9°C A 7.5 unité pH 66580  |NFENISC 1053
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES L"(’f;’ Valeur (2) | Incertitude Unité " {Limite de qualite _R.éf-i’:‘a’:ﬁz da " Méthode
' Aspect .ql;:a.litatif A R.A..s.” .quali.t. .
Couleur (sur eau non fiitrée) A <5 mg(pt)/L 100 (AZ) 15 NF EN 150 7887
Odeur A R.A.S. qualit,
Saveur A R.A.S. qualit.
{*) {Turbidite A 0.24 NEU 1 NF EN 180 70274
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES ‘- L?:’)“ 1 vateir (2) | Incertituge | 7 Unitd | Limte de qualite '.Rf’fif;}i‘z:d‘? SN Méthode
{*) [Coliformes . A 0 n/100md 0 NF EN SO 93081
(*) |Dénombrement des bactéries a 22°C A 2 n/mi NF EN 180 5222
(*) |[Déncmbrement des bactéries a 36°C A <1 n/mi WF Efl 150 6222
(*} |Entérocoques A [i} n/100mi 0 NF EN 1SO 7899-2
(*} |Escherichia Coii A [i] n/100ml 0 NF EM IS0 9308-1
(¥} |Spores germes anaérobles sulfito-réducteurs A 0 n/10cml [i] NF EN 264612
MINERALISATION . =" ) | - Valeur (2) | ncertitude | Unité - fuime do quattg | LRURBIR® 10 Mathade
(*) |Chlorures A 19.7 E— mg/l .250 FFEN RS T030e
(*) "jConductivité ramenée & 25°C A 524 us/em 200 & 1100 [MFEN 27328
(*) |Suifates A 6.5 mg/| 250 NF EN 150 10304-1
xvenE FTmaTIeREs oRoARauEs | | Valewr (2) | teenie | Unié | |umtedoaione| Fmm Lo
) |Cafbone organique total (COT) A 0.4 E— ma/lC 2 THFEN T35 '
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES . . Y01 Valeur (2) | Tncertitude | Unitd - |Limite do quatis | REfEreneads - d 0 vetmoge

analyse réalisée dans le cadre du confréle sanitaire réglementaira conformément au code de la santé publique

CONCLUSIONS Eau conforme aux limites et satisfaisante au regard des références de qualité

Isahalle CUVIER
Coordinatrice
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Laboratolre d'Analyse des Eaix - rue de la Comnetle - {.a Charmotle - 25420 VOUJEAUCOURT - 141 03 81 36 26 00 - fax 03 81 36 26 10

Agréé pour le contrile sanitaire des eaux
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(*) [Ammaonium A <0.01 mg/L 04 NF T80-015-2

(*) [Nitrates A 21.7 mag/i 50 NF EN 180 103041

(*) [Nitrites A <0.01% mg/l NG2 0.1 NF EN 26777

PARAMETRES TERRAIN R . Lf(‘f)” Valeur (2) | Incertitude | . Unitd Limite de qiallte R“’f’ﬁ;}ﬁz 9870 Méthede

(*) Chlofe Iiﬁre . . . . A d.i? mg]l CEZ ' WFEN 5075082

(*) ]Chlare total A 0.31 mg/| Ci2 NFEN IS0 7393-2
Température A 1t °C 25

{1) Laboratolre de réalisation de lanalyse (n° accréditation) [a Tfste des sltes accradités et portées disponibles sur www, cofrac.fi

A=Laboratoire Pays de Montbéliard Agglomération {1-6554)

{2) Les résultats précédés du signe < correspondent aux firmites de quantification.

NC : somme non cumulablie (tous les éléments de la somme sont inférieurs aux limites de guantification)
{*) indigue gue le paramétre est couvert par l'accréditation,

tes incertitudes sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministére chargé de environnement dans les conditions de Farrété du 27/10/11 (paramétres et matrices dispenibles sur demande}

analyse réalisée dans le cadre du contréle sanilaire réglementaire conformément au code de la santé publique
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