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N° anatyse | 55478-18-711 Type analyse : D15

Crigine échantilion @ BEAUCOURT  Polnt surveillance : 118
Malrie

Instailation :BEAUCOURT {UDI}

eau traitée au chlore

prélevé sous accréditation par Mr Bernard {BER}

Date de prélévement :21/02/20318 3 10h45

Date de réception : 21/02/2018 & 11h05

Date de début des essais :21/02/2018 & £3h15

(U.G,E.) CC SUD TERRITOIRE
Laboratoire PMA

ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE
UNITE SANTE ENVIRONNEMENT NFC
8 RUE HEIM CS 20247
90005 BELFORT CEDEX

Taccraditation du COFRAL atteste de |a competence des laborateires pour les seuls essals couverts par l'accréditation, O
ta reproduction de ce rapport d'essal n'est autorisée qua sous sa forme intégrale. I comporte 2

Pour déclarer, ou non, la conformits, I n'a pas été tenu explicitement compte de 'incertitude associée au résultat.(

Les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par 'accréditation.E]
Référence méthode(s) prélévement : FD T 90-520 / NF EN ISO 19458(T 90-480)0

page(s] ]

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE ~ -~ . % 4900 1 valeur (2) | Incertitude Unité ] Limite da qualis| - RERrenee do “Méthode
* |pH al9.6°C A 7.6 urité pH 6549 NF EN [SO 10523
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES . - S L‘(’%" | Valeur (2) .| Incertitude | “Unitg - |uimite de quatis| REReReRde ' Méthode .
Aspect guaiitatif A R.A.S. qualit,
Couleur A <5 ma/i Pt 15 NF EN ISO 7857
Odeur A R.A.5. qualit.
Saveur A R.A.S. qualit,
(*)  [Turbidite A 0.33 FNU 2 NF EN 150 7027-1
P,@\RAMETRES MICROBIOLOGIQUES con ke | vatear () Incertitude | *Unité - | Linite do qualie] Réfemite o Methode
*) Col;formes A 0 n/100ml 0 F EW 90 53051
=7 [Dénombrement des bactéries 4 22°C A <1 n/mi NF EN IS0 6222
(*) |Dénombrement des bactéries a 36°C A <1 a/mi NF BN 180 8722
(*y |Entéerocogues A [4] n/100ml [} NF EN IS0 78932
(*y |Escherichia Coli A [4] n/100ml [¢] NF EN IS0 93084
%Y Spores germes anaércbies sulfite-réductedirs A 0 n/100m! 0 NF EN 26461-2
MINERALISATION S i Lff; _ﬁvé_i__e'ur_('_Z)_- -iﬁ_c:é'ré_i{q&_e' - U_n_ifé_' = Ll'mih_a__t_ﬂ:ef_qaa!;le -ﬁéfflf;‘lﬁg de e M_éFhédE.. L
IConduct:wte ramenge a 25°C A 460 1S/fcm D00 & 1400 | M- Enareen
PARAMETRES AZOTES ETPHOSPHORES 1 |HER Valeur OF Incertitude | Umte e o quatte| SRS 9 mathode
|Ammomum {sur echantlllon non mtre) A 0 [+} ] 0.1 NETe00182
PARAETRES TERRATY [ ey | e | une [ SEE T enane
(*) Chlore llbre A 0.18 mg/‘l ctz ' NF ENISC 7393 2
=y |Chlore total A 0.27 mg/l Ci2 HE EN 150 7383-2
Température A 7 °C 25

analyse réalisée dans Je cadre du contréle sanitaire réglementaire conformément au code de la sante publigue

CONCLUSIONS Eau conforme aux limites et satisfaisante au regard des références de qualité

Safia ZEHAFO
Directrice Adjointe du Laboratoirell
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